
Информация о качестве поставляемой МУП «ЖКХ Новоплатнировское» воды за 2014 год. 

 

Микробиологические, органолептические и химические показатели качества питьевой воды, подаваемой из источников водоснабжения в 

распределительную сеть ст.Новоплатнировской в следующей таблице 

Качественные показатели питьевой воды по ст.Новоплатнировской 

 

 

Наименование показателя 

 

 

Норматив 

2014 год 

Артскважина  

№ 3604 

Артскважина 

№ 5383 

Артскважина 

№7590 

Артскважина 

Д 14-02 

Артскважина  

Д 10-00 

Органолептические показатели:      

Запах при t = 20 °С, баллы, не 

более 
2 0 0 0 0 0 

Запах при t = 60 °С, баллы, не 

более 
2 0 0 0 0 0 

Привкус при t = 20 °С, баллы, не 

более 
2 0 0 0 0 0 

Цветность, градусы, не более  20,93 ± 4,19 24 16 16 11 20 

Мутность, мг/дм3, не более 1,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Обобщённые показатели:      

Водородный показатель, рН 6,0-9,0 8,8 8,7 8,7 8,8 8,8 

Жесткость общая, ° Ж, не более 7,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 

Перманганатная окисляемость, 

мгО2/дм3, не более 
5,0 5,0 4,5 4,2 4,1 5,0 

Общая минерализация, мг/дм3, не 

более 
443,3 ± 7,0 400 440 1000 460 360 

Микробиологические показатели:      

Общее микробное число (ОМЧ), 

КОЕ, не более 
50 4 5 5 10 3 

Общие колоформные бактерии 

(ОКБ), КОЕ, не более 
отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие 

Термотолерантные колиформные 

бактерии (ТКБ), КОЕ, не более 
отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие 

 

 



Информация о качестве поставляемой МУП «ЖКХ Новоплатнировское» воды за 2015 год. 

 

Микробиологические, органолептические и химические показатели качества питьевой воды, подаваемой из источников водоснабжения в 

распределительную сеть ст.Новоплатнировской в следующей таблице 

Качественные показатели питьевой воды по ст.Новоплатнировской 

 

 

Наименование показателя 

 

 

Норматив 

2015 год 

Артскважина  

№ 3604 

Артскважина 

№ 5383 

Артскважина 

№7590 

Артскважина 

Д 14-02 

Артскважина  

Д 10-00 

Органолептические показатели:      

Запах при t = 20 °С, баллы, не 

более 
2 2 0 2 0 0 

Запах при t = 60 °С, баллы, не 

более 
2 2 0 2 0 0 

Привкус при t = 20 °С, баллы, не 

более 
2 2 0 2 0 0 

Цветность, градусы, не более  20,93 ± 4,19 15 11 8 13 20 

Мутность, мг/дм3, не более 1,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Обобщённые показатели:      

Водородный показатель, рН 6,0-9,0 - 8,5 7,0 8,0 8,0 

Жесткость общая, ° Ж, не более 7,0 - 0,6 0,8 0,9 0,7 

Перманганатная окисляемость, 

мгО2/дм3, не более 
5,0 - 2,9 2,7 2,2 2,2 

Общая минерализация, мг/дм3, не 

более 
443,3 ± 7,0 - 800 360 260 280 

Микробиологические показатели:      

Общее микробное число (ОМЧ), 

КОЕ, не более 
50 1 1 1 1 2 

Общие колоформные бактерии 

(ОКБ), КОЕ, не более 
отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие 

Термотолерантные колиформные 

бактерии (ТКБ), КОЕ, не более 
отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие 

 

 


